
Stufe, 5.5 cm

Stufe, 6 cm

Podest,

h = 10,5 cm

Aufkantung,

Leinen-

abwurf

h = 10 cm

Betriebshof

18 STG

18 / 26

freie Gewichte

KursraumGeräte

Cardio

Stufe 12 cm

li. Höhe

2.68 m

li. Höhe

3.30 m

li. Höhe

2.73 m

Podest,

h = 12 cm

4 x 26

15.5

Schaltschrank

li. Höhe

2.35 m

li. Höhe

2.72 m

li. Höhe

2.52 m

li. Höhe

3.14 m

li. Höhe 2.50 m

li. Höhe

2.71 m

li. Höhe 2.40 m

Podest, h = 10 cm

h = 21 cm

Fundamente

für Filter

h = 23 cm

h = 11 cm

h = 17 cm

h = 17 cm h = 34 cm
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li. Höhe  2.45 m

li. Höhe  2.80 m

Stufe, 11 cm

li. Höhe

2.44 m

li. Höhe 2.44 m

li. Höhe 2.14 m

Aufgang

Umkleiden
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li. Höhe

1.37 m

li. Höhe

1.68 m

li. Höhe

2.90 m

li. Höhe

2.90 m

li. Höhe

2.75 m

(3.00?)

(3.00?)
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Gefälle ca. 1%

in Deckenplatte

ausgebildet

(Deckenplatte

18cm)
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Zugänge in Bestandswand

noch zu planen

Fundament

Spunganlage
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Aufenthalt Personal

F: 13,08 m²

Saunatechnik

F: 32,66 m²

Actic Fitness

F: 373,15 m²

_

F: 229,47 m²

Beckenumgang

F: 321,65 m²

Technik

F: 39,82 m²

Technik (ehm.BHKW)

F: 70,47 m²

Sibe

F: 4,16 m²

NSHV

F: 9,54 m²

Schwallwasserbehälter

F: 23,40 m²

_

F: 14,64 m²

Chemikalienlager

F: 10,89 m²

_

F: 50,73 m²

Raum

F: 7,72 m²

Windfang

F: 8,83 m²

_

F: 22,93 m²

Pumpensumpf

1.5 x 2 x 1.5m

Lüftungsanlage

li. Höhe

2.70 m

li. Höhe

2.35 m

li. Höhe

2.65 m

Stufe, 20 cm

Pumpen-

sumpf

T=97 cm

Pumpen-

sumpf

T=109 cm

T=20 cm

Abstellraum

F: 11,01 m²

Schaltschrank

BMZ
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KiWa

Foyer

F: 51,98 m²

Prospekte

Büro

F: 9,62 m²

Umkleiden Herren

F: 10,10 m²

Umkleiden Damen

F: 11,26 m²

Pumi

F: 5,61 m²
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